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VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il personale in servizio presso la Caserma Dionisi ha rilevato il guasto del gruppo frigo, con
conseguente blocco dell’impianto di condizionamento in tutta la Caserma, ivi compresi laboratori
del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, ambulatori dell’Ufficio Sanitario mensa e alloggi
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CONSIDERATO

che I’'impianto di condizionamento assicura la vivibilita degli ambienti di lavoro, nonché la
corretta funzionalita di uffici peculiari come laboratori ed ambulatori;

che ¢ obbligo del datore di lavoro garantire la vivibilita e sicurezza dei luoghi di lavoro in
forza del D. Lgs. 81/2008;

che la Caserma Dionisi ¢ immobile ad uso promiscuo, in quanto ospitante sia uffici che
alloggi;

che il clima caldo tipico della stagione estiva determina un incremento delle temperature in
tutti gli ambienti della Caserma, anche in considerazione della rilevante quantita di superfice
finestrata;

che, in ragione delle sopra esposte motivazioni, appare urgente e improcrastinabile
provvedere al ripristino del gruppo frigo presso la Caserma Dionisi;

che I'Amministrazione non dispone di risorse umane e strumentali idonee e qualificate
abilitate all'esecuzione dei lavori predetti;

che l'istruttoria per l'esecuzione dei lavori, prevista dal D.M. 29/04/2002, richiederebbe
tempi eccessivamente lunghi, non compatibili con I’urgenza della questione trattata;

Questo Ufficio in data odierna ha affidato alla ditta SACCIR Energy Services i lavori di
ripristino sopra descritti.
Firenze, 30 giugno 2023
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