Centro Carabinieri Cinofili

VERBALE: RELATIVO ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOMMA URGENZA PER IL
CONFERIMENTO DELLA: “COMMESSA DI FORNITURA DI NR. 1 POMPA
AUTOCLAVE, NR. 1 SERBATOIO DI ACCUMULO E DEL MATERIALE ANNESSO,
NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DI
ADDUZIONE ACQUA DEL CENTRO CARABINIERI CINOFILI”.

Addi 12 di settembre 2023, alle ore 08,30, in Firenze presso il Centro Carabinieri Cinofili, il sottoscritto Col.
Stefano Fedele, Comandante del Centro Carabinieri Cinofili,

premesso che alle ore 07,30 odierne ¢ stata constatata 1’assenza di acqua nei serbatoi di accumulo ubicati
nell’immobile sede del Centro Carabinieri Cinofili (palazzina comando), necessaria per il corretto
funzionamento dei servizi igienici e del locale adibito a mensa;

constatato a seguito di attivita diagnostica effettuata da personale tecnico, che la mancanza dell’acqua nelle
cisterne ¢ riconducibile alla rottura della pompa autoclave ed alla perforazione di n. 1 serbatoio di accumulo
dell’acqua;

atteso che la predetta pompa di adduzione ed il recipiente di accumulo dell’acqua non possono essere
riparati e che tale situazione, non consentendo ’accumulo di acqua, determina un pericolo per I’incolumita
pubblica poiché:

- non vengono garantite le normali condizioni igieniche del personale tecnico del quadro permanente
(Istruttori e Conduttori cinofili) e dei militari frequentatori dei corsi settore cinofilo che, durante la
quotidiana attivita addestrativa, sono a stretto contatto con i quadrupedi e con i loro liquidi biologici;

- non possono essere effettuate le operazioni di lavaggio ed igienizzazione delle stoviglie e dei locali
della mensa, utilizzata quotidianamente da circa 30 commensali;

ritenendo la suddetta criticitd fattore di rischio per il lavoratore, per cui ¢ doveroso procedere al ripristino
della sicurezza del luogo di lavoro;
tenuto conto che:

- il personale di questo Centro addetto all’attivita di minuto mantenimento ha le competenze tecniche
per procedere alla posa in opera di una nuova pompa autoclave, del serbatoio di accumulo ed al
ripristino della funzionalita dell’impianto di adduzione acqua;

- la ditta “PERINI CARLO di PERINI Andrea & C. snc‘‘, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Viale
Toscanini nnrr. 143/151 , si & resa immediatamente disponibile a provvedere alla fornitura del
materiale in oggetto, preventivando un costo di Euro 2.523,06 (IVA compresa),

il sottoscritto Col. Stefano Fedele, quale Comandante del Centro e responsabile del mantenimento delle
condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e salubrita del luogo di lavoro,

DETERMINA

ai sensi dell’art. 163 D.Lgs 50/17 di procedere in somma urgenza al conferimento in forma diretta, alla
suddetta impresa ‘‘PERINI‘¢, della commessa consistente nella fornitura di una nuova pompa autoclave e del
materiale annesso, a norma di legge, per un costo complessivo di Euro 2.523,06 (IVA COMPRESA).
L.F.C.S. in data e luogo di cui sopra, chiuso alle ore 09,00 successive.

IL COMANDAINTE
(Col. Stefano Fefiele)



